
Стандарт АВОК «Трубопроводы из медных труб для систем внутреннего водоснабжения и отопления. Общие технические условия»
Вадим Станиславович Ионов, член комитета НП «АВОК» «Водоснабжение и водоотведение зданий», исполнительный директор НП «Национальный Центр Меди» 
Настоящий стандарт распространяется на трубопроводы из медных труб для систем внутреннего водоснабжения и отопления зданий и устанавливает общие требования к этим трубопроводам, а также общие требования к выбору медных труб для трубопроводов различного назначения, соединений и компенсаторов. Стандарт учитывает положения СП 40-108, в том числе имеющиеся там опечатки и неточности, а также систематизирует полученный опыт по проектированию, монтажу, эксплуатации и ремонту внутренних систем водоснабжения и водяного отопления c применением медных труб как отечественного, так и зарубежного производства. 
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